HEILSUFR@GDILIGA
STARVSSTOVAN

Food & Veterinary Authority

VESTMANNA KOMMUNA

Synisnr.: V220-00135-01
Kundamerki: Vatnverkid
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Svarsedil nr.:
Synid komid:
Kannad:

2 DANAK

TEST Reg.No. 303
Member of EAMLA

V220-00135,
25.02.2020
25.02.2020 - 28.02.2020

Utgava 1

Synid tikio: 25.02.2020, 09:50

Synisslag: Drekkivatn

Lysing Metoda U(%) Urslit

Litur, filtrerad, spektrofotom. 410 nm DS/EN ISO 7887,2.udg, C, 2012 13 4 mg Pv/1
pH, pH-metur. Synid er 18-23°C, ta pH er kannad DS 287, 2. ed., mod 3 6,7
Turbiditet, nefelometrisk DS/EN ISO 7027,1.ed.2016, mod 25 0,29 NTU
Leidingarevni, konduktivitet DS/EN 27888, 2.ed., mod. 5 11,7 mS/m
Tal av mikroorganismum 22°C { vatni DS/EN ISO 6222/T.1 2002 2 est /ml
Koliformar bakt., MF DS/EN ISO 9308-1, 2.utg.2014 <1 /100 ml
E.coli, MF DS/EN ISO 9308-1, 2.utg.2014 <1/100 ml
Enterokokkar, kunnandi, MF DS/EN ISO 7899-2:2000 1. ed. <1 /100 ml
Synisnr.: V220-00135-02

Kundamerki: Hornavegur 17

Synid tikio: 25.02.2020, 10:00

Synisslag: Drekkivatn

Lysing Metoda U(%) Urslit

Litur, filtrerad, spektrofotom. 410 nm DS/EN ISO 7887,2.udg, C, 2012 13 4 mg Pv/1
pH, pH-metur. Synid er 18-23°C, ta pH er kannad DS 287, 2. ed., mod 3 6,7
Turbiditet, nefelometrisk DS/EN ISO 7027,1.ed.2016, mod 25 0,25 NTU
Leidingarevni, konduktivitet DS/EN 27888, 2.ed., mod. 5 11,7 mS/m
Tal av mikroorganismum 22°C { vatni DS/EN ISO 6222/T.1 2002 2 est /ml
Koliformar bakt., MF DS/EN ISO 9308-1, 2.utg.2014 1 /100 ml
E.coli, MF DS/EN ISO 9308-1, 2.utg.2014 <1/100 ml
Enterokokkar, kunnandi, MF DS/EN ISO 7899-2:2000 1. ed. <1 /100 ml

Synisviomerkingar:

Hetta synid lykur ikki mikrobiologisku krgvini til drekkivatn, sambeert

kunngerd nr. 127 frd 22. november 2013.

Fer tal av mikroorganismum upp um 100 pr. ml. eigur orsgkin at kannast.

Koliformar bakteriur, E. coli, Enterokokkar og Clostridium perfringens

eiga ikki at kunna dvisast { 100 ml.
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STARVSSTOVAN laciEs 7 DANAK

Food & Veterinary Authority

Hesin svarsedil er galdandi vid elektroniskari véttan.
Beinta Maritudéttir Jensen
Laborantur

*) Ikki akkrediterad kanning.

Kunning um kanningar fzest vid at venda sr til kanningarstovuna. Urslitini eru bert galdandi fyri tey kannadu synini.
Svarsedilin kann bert endurgevast sum hann er, um ikki skrivlig avtala er gjgrd um annad.

H@VUDSSKRIVSTOVAN / HEAD OFFICE KANNINGARSTOVUR / LABORATORIES WWW.HFS.FO
Smyrilsvegur 7, 2 haedd V.U.Hammershaimbsgota 11 hfs@hfs.fo
FO-100 Térshavn FO-100 Térshavn

Tel.: (+298) 556400
Faroe Islands Faroe Islands
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